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There are lots of traditional wooden buildings which should be conserved as valuable cultural assets in Hida-Takayama. 
For their conservation, appropriate seismic evaluation and reinforcements are urgently required. In special, the 
mechanical properties and seismic characteristics of exisiting aged joints are very important for the proper seismic 
evaluation.   
This paper describes the experiment of tratidional wooden joints with aged and new wood in Hida-Takayama and 
performance verification of their restoring force characteristics in order to conserve and prevent them from disasters. 
These results will contribute the seismic evaluation of traditional wooden buildings. 
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1. はじめに 
 
飛騨高山には重要伝統的建造物群保存地区に貴重な文化財を含む伝統的な木造建築物が多く残っており、
その維持・保存のための適切な耐震性能評価と耐震補強が求められている。そのためには古材の経年による
材料力学的な特性評価だけでなく、古材により構成された実在仕口の耐震性能評価も重要な意義をもつ。 
また高山においては、柱・横架材などの主要構造部材にヒメコマツ・アカマツの2種類の木材が頻繁に使用
されているが、ヒメコマツの材料力学特性の一般的なデータベース1) のみで、その力学的特性の解明は不十
分で、建築基準法上や実務上の扱いも明確となっていない。 
実在する古材の仕口をそのまま採取した試験体による実験報告は見当たらず、著者らの報告 2) はあるがＴ
型の単純な仕口に限られ、実在建築物を評価するには不十分である。また高山の仕口形状は、差鴨居車知栓
または込栓のタイプが多いが、鬢太（びんた）と称する納まりと高山特有の柱・梁の寸法関係をもつ仕口詳
細に関しては、新材・古材を問わず既往の研究はなく、高山の実在する伝統的建築物の耐震性能評価のため
の情報は極めて限られている。 
本論文では、高山の伝統的建築物保存および耐震性能評価のために、解体予定の農家から採取した仕口と
同じ樹種・形状の新材仕口を用いて行った接合部の復元力特性の比較検証実験と、あわせて行った材料試験
をまとめたものである。 
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2. 材料試験の概要 
 
高山市における築後約 80 年の解体民家より採取したヒメコマツ・アカマツ古材に対し材料試験を実施し、
これらの強度特性の把握を行った。また、データの少ないヒメコマツにおいては、新材の材料試験も実施し、
新材と古材との比較を行った。材料試験は、木材の基本的な強度試験である縦圧縮試験・曲げ試験に加え、
仕口（接合部）におけるめり込み特性の把握を意図した横圧縮試験の計 3 種類とした。試験は、日本工業規
格 JISZ2101「木材の試験」に準拠した。 
試験結果によれば、6-12 個の平均値でヒメコマツの曲げヤング係数[縦ヤング係数]（以下単位は全て
kN/mm2）は、新材で 7.46 [8.77]、古材で 8.31 [10.2]で木材工業ハンドブック 2)の 7.0 より大きい。曲げ強度
でも、新材で 76.8 [43.6]、古材で 84.3 [47.6]で木材工業ハンドブックの数値 70 [35]より大きい。横圧縮ヤン
グ係数では、新材 1.97、古材 0.97 となり、木材工業ハンドブックには数値がないが、スギ 0.59 と比べてか
なり大きい結果が得られた。 
しかし、アカマツ古材と比較すると、ヒメコマツの方がヤング係数・強さともに小さくなる傾向となった。
したがって、現段階では、ヒメコマツの基準強度などは、安全側の評価として、木質構造設計規準・同解説
―許容応力度・許容耐力設計法―3)に示されている「普通構造材の繊維方向特性値」におけるアカマツ（Ⅲ
類）より 1 つ下のⅣ類（スギと同等）とすることが望ましいと考えられる。 
 
3. 仕口の性能検証実験計画の概要 
 
(1) 古材仕口試験体 
高山の解体物件(推定築 80 年程度の農家)から切り出して得られた仕口が、移動中に変形しないように養生
して実験室に搬入し古材仕口試験体とした。採取された古材試験体５体のうち以下の 4 体(写真 1－4 参照)と
した。なお、古材には A（Aged）新材は N(New)の記号を付け、4 つのタイプとの組み合わせで試験体記号
を構成している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 1 タイプ１ A1 差鴨居車知栓打ち      写真 2 タイプ２ A2 差鴨居込み栓打ち 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 3 タイプ 3 A3 丸太梁込み栓打ち       写真 4 タイプ４ A4 柱と桁  
 
(2) 新材仕口試験体 
古材と同様な樹種・詳細の新材による仕口試験体を加工した。仕口の載荷方向と直交する仕口も性能に関
連するので取りつけた試験体とする。仕口内部の仕様・詳細は地元の棟梁の協力で加工した。 
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タイプ 1 N1-1,2,3 柱と差鴨居（車知栓打ち：直交方向仕口含む）   十字型：3 体 
タイプ 2 N2-1,2,3 柱と差鴨居（込み栓打ち：直交方向仕口含む）   Ｔ字型：3 体 
タイプ 3 N3-1,2,3 柱と丸太梁（込み栓打ち）            Ｔ字型：3 体 
タイプ 4 N4-1,2,3 柱と桁                     Ｔ字型：3 体  合計 12 体 
 表 1 に仕口試験体一覧表を示す。なお、一部には載荷後に楔、込み栓を追加・除去してそれらの効果を見
るために、A1MK、N2-3K などの記号の試験体として載荷した結果を表２に示す。 
 
表 1 試験体一覧表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 実験日程と載荷方法 
実験は立命館大学びわこくさつキャンパス・セル実験室にて、図 2、3 の実験セットアップによった。載
荷ステップは 3 サイクル正負交番載荷とし、繰り返しステップは、1/480, 1/240, 1/120, 1/90, 1/60, 1/45, 1/30, 
1/20, 1/15, 1/10 rad、その後 1/7 rad まで 1 サイクル載荷して終了とした。載荷方向は図 2、3 で左手に押し出
す方向を正、引き込む方向を負とした。載荷速度は A1、A3 は載荷高さ 1.5m で 22.5 mm /min ～90 mm /min、
A2、A4 は載荷高さ 1m で 15mm /min ～60 mim/min とした。計測項目は載荷点の荷重、水平変形、仕口の回
転角とし、各タイプの試験体詳細を図 4～7 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
図 2 セットアップ（タイプ A1、A3）       図 3 セットアップ（タイプ A2、A4） 
単位ｍｍ
仕口のタイプ 記号 新古 柱 差鴨居・桁 仕口詳細 直交仕口 追加実験
タイプ１ A1 古材 135角 135×245 車知栓打ち 引き独鈷車知栓打ち蟻 女木なしA1ｍ、新材女木楔追加A1MK
　柱と差鴨居 N1-1
（車知栓打ち） N1-2 新材 135角 135×245 車知栓打ち 引き独鈷車知栓打ち蟻
N1-3 女木なしN1-3ｍ
タイプ２ A2 古材 135角 135×235 込み栓打ち(1本) 引き独鈷車知栓打ち蟻 楔追加A2K
柱と差鴨居 N2-1
（込み栓打ち） N2-2 新材 135角 135×235 込み栓打ち(1本) 車知栓打ち蟻
N2-3 込み栓抜きN2-3S、楔のみN2-3K
タイプ３ A3 古材 135角 260×330 込み栓打ち(2本) 無
柱と丸太梁 N3-1
（込み栓打ち） N3-2 新材 135角 150×330 込み栓打ち(2本) 無
N3-3
A4 古材 122×135 140×200 小根ほぞ 無 楔追加 A4K
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柱と桁　 N4-2 新材 122×135 140×200 小根ほぞ 無
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図 4 試験体詳細図タイプ 1            図 5 試験体詳細図タイプ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         図 6 試験体詳細図タイプ 3          図 7 試験体詳細図タイプ 4 
 
4. 仕口の性能検証実験結果 
 
(1) 実験結果の概要 
実験結果の一覧を表 2 に示す。復元力特性は仕口のモーメント－回転角関係で整理して、タイプ毎に重ね
て示し、挙動の特徴をまとめる。その際、モーメントは柱頭荷重に載荷点高さの積（kNm）とし、回転角は
仕口の変位計間隔で除した真の回転角（rad）で復元力特性を整理する。変形性能の目安として、真の回転
角と変形角（載荷点変位を載荷高さで割った変形角）の最大値を一覧に示す。その最大値は破壊などにより
荷重が急激に減少する点をとり、局部的なき裂などで荷重はある程度減少しても継続して維持される場合は
まだ最大変形とはみなさない。正負交番繰り返しによりグラフが重なるため、モーメントの履歴の最大値を
繋いだ骨格曲線（スケルトンカーブ：真の回転角で示す）も求めて理解しやすいようにした。 
(2) タイプ１ 
柱と差鴨居からなる十字型の仕口で、差鴨居は車知栓打ちの継手で女木と接続されており、図 8 の実測詳
細図のように、差鴨居の鉛直芯が柱芯とずれており、差鴨居の男木・女木とも柱側面より 8 ㎜程度張出して
柱面を覆う納まり（鬢太:びんた）となっている。柱通しであるが、差鴨居が通っているように見せる納ま
りである。柱のほぞ穴は、竿より高さ方向に大きめになっており、楔を打ち込むことができるが、古材試験
体には楔は見られず、新材試験体ではすべて楔を打った。直交方向の仕口は込み栓打ちではなく、引き独鈷
で車知栓打ちに蟻による定着となっている。 
古材 A1 と新材 N1-1、2、3 の４体の復元力特性を重ねて図 9 に示す。モーメントが最大となったのは 0.09 
rad (1/11 rad) にて N1-1 で 10kNm をこえ、その後、車知栓の破壊でモーメントが低下したが変形能力は
0.125 rad (1/8 rad)で 7kNm を維持した。 
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表 2 実験結果一覧表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
古材 A1 は新材に比べ、モーメントが最大 5kNm にとどまったが、車知栓の圧縮破壊と女木のほぞ内面の繊
維方向の割れ（割裂）で強度が決まった（写真 5 参照）。女木には広範囲に虫害が見られ（写真 6 参照）、
女木の破壊の主な要因とみられる。抵抗モーメントが新材に比べ低いのは、女木の破壊と楔がないためと考
えられ、楔の抵抗が新材との差になりうると推察して、載荷済みの A1 に健全な女木に差し替えたうえで、
楔も打ち「A1MK」と命名して改めて載荷したものを図 10 の破線で示す。新材に近い復元力と変形性能を
持ち、楔の補強効果が一つの要因とみられる。 
N1-2、N1-3 は 0.04-0.06 rad (1/25-1/17 rad) で柱が仕口下端部で折損し、一挙に抵抗を喪失した（写真７参
照）。基本的には柱断面が小さいために、ほぞによる断面欠損が大きいことがあげられる。特に、差鴨居が
片側に寄って側面が柱を覆う鬢太の納まりの場合に、差鴨居車知栓打ちで柱と梁の芯がずれて、柱の欠損が
より大きくなる。柱と梁の幅が同程度という基本的な寸法関係が背景にあると思われる。 
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A1 4.4 4.9 0.12 0.19 車知栓破壊・女木割裂
A1m 1.2 0.16 0.11 0.19 - 女木なし
タイプ１ A1MK 5.5 7.9 0.11 0.19 - 新材女木と楔
　差鴨居　 N1-1 10.9 10.3 0.058 0.1 車知栓破壊
（車知栓打ち） N1-2 7.8 8.3 0.047 0.09 柱曲げ破壊
N1-3 8.4 8.2 0.04 0.08 柱曲げ破壊
A2 1.8 2.3 0.124 0.14 柱の割裂
A2K 1.8 3.6 0.14 0.14 － 楔追加
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差鴨居 N2-2 2.7 3.4 0.11 0.14 －
（込み栓打ち） N2-3 2.1 3.3 0.116 0.14 込み栓折れ抜け
N2-3S 1.5 0.6 0.127 0.14 － 込栓抜き
N2-3K 1.8 2.1 0.128 0.148 － 楔のみ
タイプ３ A3 1.7 4.0 0.054 0.088 柱割裂
丸太梁 N3-1 3.0 3.9 0.098 0.14 柱割裂(0.06rad)
（込み栓打ち） N3-2 2.4 4.3 0.052 0.14 込み栓端切れ・柱割裂
N3-3 3.2 4.5 0.09 0.147 柱割裂
A4 2.3 1.8 0.11 0.14 －
タイプ４ A4K 2.2 3.0 0.11 0.13 － 楔追加
柱と桁　 N4-1 2.8 3.7 0.086 0.14 －
N4-2 3.1 3.1 0.12 0.14 －
N4-3 2.7 3.0 0.08 0.14 －
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写真 5 A1 の車知栓の破壊と女木の割裂  写真 6 A1 の女木の虫害    写真 7 N1-2 の柱の折損                    
 
古材と新材の差異は少なく、女木の虫害による劣化と楔の有無で A1 の復元力が新材と比べ小さいことが
概ね説明ができる。健全な材料で柱断面が大きく楔があれば、全体に最大 6-7kNm 程度（正負の絶対値の平
均）の復元力をもつと考える。 
しかし、新材試験体のように楔（カシ）で仕口を補強すると 135mm 角以下の柱では折損する可能性が高
くなり、柱・梁の強度のバランスは好ましくない。楔の有無は一概に決められないが、現地調査ではこのタ
イプで楔は見つかっていないことから、135mm 角の柱で高さの 240mm 程度の梁の場合に楔がなければ、柱
の折損を回避できると推定される。 図 11 に骨格曲線を示す。 
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図 10 A1+女木新材（A1MK）の復元力特性（変形角）                図 11 タイプ１の骨格曲線 
 
(3) タイプ２ 
込み栓 1 個の小根ほぞ込み栓打ちのタイプ 2 では、図 12 に示すように、後述するタイプ 3 のような 0.1 
rad (1/10 rad)以下での柱の割裂は見られず、変形能力は大きい。新材は 3 体とも比較的同様な復元力を示し、
正負の差も比較的小さい。各試験体の最大変形時の状況を写真 8～10 に示す。 
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図 12 タイプ 2 の復元力特性の比較                       図 13 タイプ 2 の楔の補強効果（変形角） 
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図 10 A1+女木新材（A1MK）の復元力特性（変形角）                図 11 タイプ１の骨格曲線 
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図 12 タイプ 2 の復元力特性の比較                       図 13 タイプ 2 の楔の補強効果（変形角） 
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図 14 タイプ 2 の骨格曲線                    図 15 N2-3 の込み栓・楔の要素比較 
 
     
写真 8 A2  最大 0.12 rad で柱の割裂   写真 9  N2-1 最大変形時    写真 10 N2-3 込み栓折損 
 
古材の A2 は新材の最大モーメント 3kNm とくらべ、2kNm までであり、A2 に楔を追加した A2K の結果で
は 3kNm 以上となったこと、また図 13 の A2K による楔の効果、図 15 の A2-3 で込み栓を除いたほぞのみ
A2-3S、込み栓なし楔ありの A2-3K の復元力を比較すると、古材 A2 は楔を伴えば新材と同程度となると推
察される。 
 
(4) タイプ 3 
込み栓 2 個の小根ほぞ込み栓打ちのタイプ３の実験結果では、写真 11、13 に示すように、古材 A3、新材
N3-2 で 2 個の込み栓が柱を割裂させる挙動が 0.05 rad (1/20 rad) 程度で起き、強度が激減した。N3-1、N3-3
では 0.09 rad (1/11 rad) 程度で割裂が大きくなり強度が限界に達した（写真 12）。 
梁せいが大きいと込み栓 2 個がバランス上必要とも思われるが、タイプ 3 の抵抗モーメントは、タイプ 2
よりやや大きい程度で、柱が 135mm 程度で 330mm 程度の梁では、仕口が必ずしも健全ではないことが今回
の実験で明らかとなった。また、タイプ 3 では正負の抵抗モーメントに大きな差がある。 
タイプ 3 で込み栓を梁高さの中央に近い 1 個のみにすると曲げ抵抗がそれほど増大せず、柱 135mm 角で
も割裂が回避される可能性があるが、実験的に確認はできていない。柱と梁のバランスを検討する必要があ
るが、現段階では問題提起に留まる。 
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図 16 タイプ 3 の復元力特性の比較                    図 17 タイプ 3 の骨格曲線 
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写真 11 A3 柱の割裂           写真 12 N3-1 柱の割裂      写真 13  N3-2  柱の割裂                    
 
(5) タイプ 4 
タイプ 4 は横架材に柱が差し込まれた長ほぞ仕口で、図 18 の復元力特性、図 19 の骨格曲線に示すように、
古材が新材に比べ、がたつきとゆるみによる初期のスリップが大きいほか、抵抗モーメントが 1/2 程度であ
るが復元力特性は安定している。試験体の主な状況を写真 14、15 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
図 18 タイプ 4 の復元力特性の比較                図 19 タイプ 4 の骨格曲線   
 
もともとほぞ穴内での隙間が大きく、
参考にほぞ先端に楔を打って A4K と
して載荷すると、抵抗モーメントが新
材と同じレベルとなったことから、緩
みが抵抗力の低さの主な原因とみられ
る。 
 
５．まとめ 
解体物件から採取した古材の仕口と同じ樹種・仕様の新材仕口の試験体を用いて両者の比較実験を行った。
試験体数は少ないがヒメコマツとアカマツからなる仕口の復元力特性が一定程度明らかとなった。 
タイプ１と 3 では柱が相対的に弱い傾向が明らかとなった。また、古材では緩みにより初期剛性の立ち上
がりが遅れる傾向もあり、既往の実験結果 2）と同じ傾向が見られた。今後、実在仕口の実験データの蓄積が
期待される。 
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写真 14   A4 ほぞの抜出し     写真 15    N4-2 柱のほぞの状況 
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